
АКТ № 01-1/2024 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТООГРАЖДЕНИЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ 

РТС №1 предприятия Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» по 
адресу: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1. 

г. Москва           __.01.2024 г. 
ООО «Энергодирект» произвело плановое техническое обслуживание светоограждения дымовых 
труб №1 и №2 на РТС №1. 
№ Наименование Состояние Примечание 

1.  
Проверка прочности крепления мест механической 
защиты, мест ввода, состояния заземленных трубных 
проводок 

Выполнено, состояние 
исправное  

2.  Контроль отсутствия перегрева и соответствия сетей 
фактическим нагрузкам Выполнено, нагрузки в норме  

3.  Осмотр заградительных огней, очистка плафонов от 
грязи, наледи и т.п. 

Выполнено, состояние 
исправное  

4.  Проверка работоспособности схемы управления, 
фотореле, зачистка и протяжка контактов 

Выполнено, состояние 
исправное  

5.  
Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, 
крепление и состояние конструкций, по которым 
проложен кабель или провод 

Выполнено, состояние 
исправное  

6.  Измерение сопротивления изоляции силовых 
кабельных линий 

Выполнено, более 0,5 МОм, в 
соответствии с 
Таблицей 1.8.34 ПУЭ 

 

7.  Измерение электрического сопротивления заземления 
металлических частей, доступных прикосновению 

Выполнено, не более 30 Ом, в 
соответствии с п. 1.7.101 ПУЭ  

8.  
Устранение повреждения изоляции, экранирующих 
оболочек и защитных покрытий, мест паек, провеса 
сетей, замена поврежденных участков сети 

Проверено, не требуется  

9.  Частичная замена скоб креплений электропроводки, 
дополнительных креплений Проверено, не требуется  

10.  Упорядочивание раскладки, перепайка кабельных 
наконечников Проверено, не требуется  

11.  Проверка крепления и состояния конструкций, по 
которым проложен кабель или провод 

Выполнено, состояние 
исправное  

12.  

Состояние ламп светоограждения. Сдвоенные ДТ №1 и ДТ №2, высота 120 м: 
Общий нижний ярус – 8 светодиодных ламп. Светимость 100%. Срабатывание автоматики 100%. 
Общий средний ярус – 8 светодиодных ламп. Светимость 100%. 
Общий верхний ярус – 8 светодиодных ламп. Светимость 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Генеральный директор ООО «Энергодирект»      Косарев А.А. 
 
Представитель предприятия филиала: 


