
 

 

  
 
 

Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 
 
 
 
 
 

Технический отчет № 009 
Испытания и измерения электрооборудования электроустановки 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 

Протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

Количество листов: 10. 
 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рефлектометрия 
кабельных линий 

Кабельные 
линии 

электропитания 
0,4-10 кВ 

Целостность проводящих жил; 
фактическая длина кабеля; 

наличие и качество монтажа 
муфт; наличие дефектов 

изоляции; поиск повреждений 

Паспортные данные на 
кабельную продукцию 

Длина, наличие и 
характеристики дефектов 

изоляции и проводящих жил; 
место повреждения 

100% 

Методика проверки зависит пот 
поставленных целей исследования. 

Как правило, исследования 
проводятся дополнительно к ПСИ 

или при поиске повреждений 

ПРОТОКОЛ 
№ 009/1 – 

 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
СИ, 

оборудования 

Заводской 
номер 

Метрологические характеристики Дата поверки 

№ св-ва 

Орган 
государственной 
метрологической 

службы 
Диапазон измерения Класс точности Посл. Очер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Прибор для 
измерения 

климатических 
параметров 
Метео-10 

682 

Диапазон измерений 
температуры, °С: 0~+50; 
Диапазон измерений давления, 
кПа: 80~106; 
Диапазон измерений 
относительной влажности, %: 
10~90 

 
±0,5% 
 
±1% 
 
 
±5% 

25.01.23 
25.01.23 
25.01.23 

24.01.24 
24.01.24 
24.01.24 

218011014 ООО «Проммаш 
Тест Метрология» 

2. 
Цифровой 

рефлектометр 
РЕЙС-205 

141020 

Диапазоны: 12.5, 25, 50, 100, 200, 
400, 800, 1600, 3200, ... 102400 м; 
Зондирующие сигналы: импульс 
7 В (25 В); 
Длительность: 10 нс÷30 мкс; 
Выходное сопротивление: 
30÷420 Ом 

Инструментальн
ая погрешность 
измерения 
расстояния: не 
более 0,2% 

09.03.23 08.03.25 229482737 ФБУ «РОСТЕСТ-
МОСКВА» 

 



 

 
 
 

             МП 
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ООО «Энергодирект» 
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Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 
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ПРОТОКОЛ № 009/1 
РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 
измерения (испытания): ПУЭ-7 п. 2.3.70 

Результаты измерений. 
N 

п/п Рефлектограмма Анализ рефлектограммы 

1. 

 
 

Диспетчерское наименование: ТП7 
(П1-7). 
Трасса кабеля: от ТП7 секция 1 гр. 
7 до КНС №4 Ввод 1. 
Кабель: ВБШв 4х25 
Проектная длина: 532 м 
Коэффициент укорочения: 1,87 
Измеренная длина: 540 м 
Наличие муфт: да 
Количество муфт: 2* 
Расстояние до муфт: 65 м, 128 м 
Наличие асимметрии проводящих 
жил: нет 
Расстояние до дефекта: - 
Наличие дефекта изоляции: нет 
Расстояние до дефекта: - 
 
Заключение: дефектов проводящих 
жил и изоляции не обнаружено. 

2. 

 

Диспетчерское наименование: ТП7 
(П1-4). 
Трасса кабеля: от ТП7 секция 1 гр. 
4 до Котельной Ввод 1. 
Кабель: ВБШв 4х240 
Проектная длина: 355 м 
Коэффициент укорочения: 1,87 
Измеренная длина: 548 м 
Наличие муфт: да 
Количество муфт: 1* 
Расстояние до муфт: 153 м 
Наличие асимметрии проводящих 
жил: нет 
Расстояние до дефекта: - 
Наличие дефекта изоляции: нет 
Расстояние до дефекта: - 
 
Заключение: дефектов проводящих 
жил и изоляции не обнаружено. 
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N 
п/п Рефлектограмма Анализ рефлектограммы 

* - Оценка количества муфт на кабель выполняется «снизу», т.к. качественно смонтированная муфта дает слабое 
отражение сигнала, которое не различимо на фоне шума при длине кабелей более 100 м. 

ПУЭ-7 п. 2.3.70: число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: 
для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 – 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 
3х120 мм2 – 3х240 мм2 – 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ – 6 шт.; для одножильных кабелей – 2 шт. 

При проектировании вновь строящихся кабельных линий до 1 кВ следует учитывать, что эта кабельная линия не 
должна быть выполнена маломерными отрезками, т.е. нельзя устанавливать большое число кабельных муфт. 
Рекомендуется руководствоваться числом кабельных муфт, указанных в п. 2.3.70 ПУЭ. 

Строительная длина кабеля – нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке, установленная стандартом 
или техническими условиями. В зависимости от конструкции, сечения и напряжения нормальная строительная 
длина силовых кабелей может быть от 200 м до 450 м, а длина маломерных отрезков – от 50 м до 100 м. 

Выводы: Обследованные кабельные линии соответствуют требованиям НТД. 
Заключение: Состояние проводящих жил и изоляции кабельных линий обеспечивает безопасную 
эксплуатацию электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 
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Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
по состоянию на «15» января 2024 г. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

№ 
п/п 

Элементы 
электрооборудования, 

электроустановки 
Наименование дефектов 

1 2 3 
Результаты визуального осмотра и инструментального контроля 

1. Кабели 0,4 ÷ 10 кВ Дефектов не выявлено 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
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Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
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Дата: «15» января 2024 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Электроустановка: Административное здание 
 
По адресу: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
 
Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ГОСТ, СП и другим 
нормативным документам. 
 
 
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ 
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