
 

 

  
 

Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 

Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Регистрационный №8082-3 от «27» марта 2026 г. 

Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64к1, кв. 308. 

 

 

 

 

 

Технический отчет № 001 
Испытания и измерения электрооборудования электроустановки 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 

Объект: Административное здание 

Протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку. 

Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 

Дата: «25» апреля 2026 г. 

Количество листов: 9. 
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ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

№ 
Вид испытания 

(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний (проверки), 
измерений 

Номер 
протокола 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Измерение 

потенциалов 
блуждающих токов 

Величина 
потенциалов 
блуждающих 

токов 

Измерение разности 
потенциала между 

подземным трубопроводом и 
электродом сравнения; 

между двумя электродами 
сравнения (вдоль и поперек 

трассы) 

ГОСТ 9.602-2016, 
РД 153-39.4-091-

01, РД 153-34.0-20. 
525-00; 

СТО 17330282.27. 
060.001-2008 

Среднее смещение 
потенциала в положительную 

сторону ≤ 10 мВ; 
Размах колебаний потенциала 

≤ 40 мВ; 
Разность потенциалов между 

точками трубопровода ≤ 
40 мВ; 

Время анодной поляризации 
≤ 4 минут в сутки 

100% 

Классическая методика основана на 
измерении разности потенциалов 
между трубопроводом и землей, а 

также между двумя точками грунта. 
Метод измерения потенциала «труба – 

земля». Метод измерения градиента 
потенциала в земле. Метод измерения 

тока в изолирующих соединениях. 

ПРОТОКОЛ 
№ 001/1 

На участке трубопровода, 
оборудованного ЭХЗ, 

измерения выполняют при 
отключенных средствах ЭХЗ 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
Наименование 

СИ, 
оборудования 

Заводской 
номер 

Метрологические характеристики Дата поверки 

№ св-ва 

Орган 
государственной 
метрологической 

службы 
Диапазон измерения Класс точности Посл. Очер. 

1. 
MRU-200 

(измеритель 
параметров ЗУ) 

701391 

Сопротивление ЗУ: 0÷20 кОм; 
Удельного сопротивления грунта: 
0÷999 кОм*м; 
Сопротивления проводников: 
0÷20 кОм 

±(8% R + 4емр) 
не менее ±1емр 
 
±(2% R + 4емр) 
 

20.01.26 19.01.27 495804727 ООО «НМОП» 

2. 
Tektronix 
THS730A 

(осциллограф) 
В041309 

Постоянное U: 0,1 мВ÷880 В; 
Переменное U: 0,1 мВ÷640 В; 
R: 0,1 Ом÷40 МОм 

±0,5% 
±2% 
±0,5% 

23.07.25 22.07.26 404629084 АО «ПРИСТ» 

 



 

стр. 5 из 9 

ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64к1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-3 
Срок действия свидетельства: до «27» марта 2029 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-
Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «25» апреля 2026 г. 

ПРОТОКОЛ № 001/1 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица +15°С / помещение +22°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 
измерения (испытания): ГОСТ 9.602-2016, РД 153-39.4-091-01, РД 153-34.0-20.525-00, СТО 

17330282.27.060.001-2008 

1. Результаты замеров 

№ 
п/п 

Точка наблюдения 
Значения разности потенциалов, В 

Отрицательные  Положительные 
min max cреднее min max 

1       
       
       

Выводы: Выявлено наличие блуждающих токов в зоне расположения газопровода. 

Заключение: Среднее смещение потенциала в анодную сторону на указанных участках 
превышает 10 мВ, что согласно ГОСТ 9.602-2016 свидетельствует об опасности коррозии от 
блуждающих токов. 

 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Рябинин Д.В. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения Заказчика или 
электроизмерительной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол 
распространяется только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 

по состоянию на «25» апреля 2026 г. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

№ 
п/п 

Элементы 
электрооборудования, 

электроустановки 
Наименование дефектов 

1 2 3 
Результаты визуального и инструментального осмотра 

1. 
Обследованные 
участки трубопровода 

Замечания не выявлены 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электроустановка: Административное здание 
 
По адресу: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
 
Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ГОСТ, СП и другим 
нормативным документам. 
 
 
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ 

 
 

 

  


